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0, l 1 .2021

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIШТ

J\Ъ 6ssz от l0 ноября2021 r.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Общество с ограниченной ответственностью
"Мияки-коммунальный сервис"

2. Юридический адрес*: 452080, Ресгryблика Башкортостан, Миякинский район, с, Киргиз-Мияки, ул.
Заводская. l. коргryс А

3. Наименование образца (пробы)*: Вола шентраlrизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Миякинский район, л. Курманайбашево, ул. Гагарина 12,

водопроводный кран

5. Условия отбора, доставки *

faTa (время) отбора: 02.11.202 1 12:00

Ф.и.о., должность: Ха,rимова Г. С,, помощник врача эпидемиолога

ffaTa и время доставки в ИЛl_[: 02.11.2021 15:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ З1942-2012 "Водu. Отбор проб лля микробиолоп{ческого анализа.",

ГОСТ Р 562З7-2014 "Вода llитьевая. Отбор проб на станцlfiх водоподготовки и в трубопроводных

распределитель ных системах. ".

б. {ополнительные сведения: I]ель исследований, основание: Производственный контроль, заявление Ns
01 -122'7 9 -2| от 2 1.05.202 1

Протокол (акт) отбора Ns 48-15937 от 02.1 1.202 1

7. Н!,, регламентирующие гигиенические нормативы:
СанПиН 1.2.З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченлпо безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Кол образча (пробы): 48.21.6552 48

9. Срелства измерений:

Протокол Ns 6552 распечатан l0,11,202l стр. l из 2
ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информачии. представленной заказчиком и за стадию обора образчов (проб) з,жазчиком.

Результаты относятся к предоставленному зак&зчиком образчу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛI{



Ns п/п
Тип

прибоDа
Заводской номер

Ns свидетельства
о поверке

Срок действия

1 Весы лабораторные элекlроmше Pioneer
рл-2l4

833 l30з012 |4/502'7 от l1.1|.2020 10. l l .2021

2 эН-МЕТР рН-150М 09з,7 1415035 от |2.||.2020 l1,11.202l
J ]истема капиллярного электрофореза

'Капель"
|228 с-АБ/04-02-202| l З 46287 | 4 от

04.02.202|
0з.02.2022

4 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 -

Jl"зомз"
|8,70022 \1/6'7 50 от 28.05.2020 2,7.05.2022

l0. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

резyльтаты испытанийльтаты испытани

Ns.}l!

л/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерения

Результаты
испытанийl

*погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
исследований

ОРГА IiОЛВПТИЧ ЕСКИИ АНАЛ ИЗ
Образеч поступи,q 02. 1 1 .202l l6: l 5

Регистрационный номер ttробы в журнале 6552
дата начала испытаtлий 02.11.2021 l 6:1 5 дата выдачи результата 08.1 1.202 i l 2: l l

1 ]апах балл 0 не более 2 I,ост р 57164-20|6

2 ГIривкус балл 0 rte более 2 гост р 57164-20\6

ФИО лицц ответственного за проведение испьrтаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией

1 Иутность мг/л менее 0,58**(при
длино волны 530нм)

не более 1,5 гост р 5,7164-201.6

2 Фосфат-ионы пrг/дм3 менее 0,25 не более 3,5 ПНД Ф 14.1:2:4.|5'7-99
(издание 2013 года)

J Водородный показатель ел. рН 8,0*0,2 6,0- 9,0 ПНД Ф 14,1 :2:3:4.|21-9'7

4 Эр<ой остаток MtйM3 403+36 не более l000 ПНД Ф 14.|:2:4.261-10

5 Кесткость общая ож 6,4+l,0 не более 7,0 гост 31954-20l2
6 Нитрат-ионы мйм3 12,9!1,з не более 45,0 ПНД Ф 14.|:2:4.\5'7-99

(издание 2013 года)
,7 Сульфат-ионы мйм3 45,8*4,6 не более 500,0 ПНД Ф 14.|:2:4.|51-99

(издание 2013 года)
8 Хлорид-ионы мг/дм3 45,1+4,6 rrе более 350,0 ПFIД Ф | 4.1:2:4.1 5'7 -99

(издание 2013 года)
9 Фторид-ионы мг/дм3 0,28+0,05 не более 1,5 ПНД Ф l4.1:2:4.157-99

(издание 2013 гола)
l0 Железо мг/дм3 менее 0,10** не более 0,3 гост 401 1 _72

l1 Нитрит-ионы мг/дм3 Metlee 0,5** lre более 3,0 ПIJД Ф 14.|:2:4.15'7 -99
(излание 2013 года)

l2 [ {ветность грецус
цветности

менее 1** не более 20 гост з1868-20l2

ФИО лица, ответствеIl[iого за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеч поступил 02.1 1.2021 l5:55

Регистрационный номер пробы в журнале 6552
дата начfuта испытаний 02.11.202l l5:55 дата выдачи результата 03.11.202l 14:22

1 Эбобщенные колиформные
5актерии

КоЕ/100см3 не обнаружено отслтствие в l 00 мук 4.2.1018_0l

2 ЭМЧ лри температуре 37О С КоЕ/см3 6 не более 50 мук 4.2.1018-01
3 Гермотолерантные

колиформные бактерии (ТКБ
КоЕ/100см3 не обнаружено о,I,с!,I,ствие мук 4.2.1018-01

ФИО лица, ответствен}tого за проведение испытаний: Гайнуллина Д. Х., заведукlщая бактериологической лабораторией
* - заполняется по сведеItиям заказчика
** - нижний предел опредеJlения по методике выполнеll}ul измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ф' 'у 
Тихонова }К. Ю., фельдшер-лаборант

Протокол Nч 6552 расlIечатан 10.11,202l сц.2 из2
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